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项目名称： 废气、废水、噪声检测 

检测类别： 委托检测 

委托单位： 山东好利来动物药业有限公司 

报告日期： 2025 年 06 月 24 日 
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委托单位 山东好利来动物药业有限公司 受检单位地址 
山东省东营市开发区府前

大街 12 号 101 室 

采样日期 2025 年 06 月 13~14 日 检测日期 2025 年 06 月 14~19 日 

联系人 丁文杰 联系电话 13054618069 

分包项目 总有机碳* 分包单位  

样品来源 ☑采样       □送样 

样品状态 样品容器密封完好、无破损，样品无污染、无泄漏 

样品数量 有组织废气：3 个；无组织废气：44 个；废水：18 个 

检验项目 检测项目 标准依据及名称 检出限 

检测项目 

及标准 

颗粒物 
HJ836-2017 固定污染源废气 低浓度颗

粒物的测定 重量法 
1.0mg/m

3
 

颗粒物 
HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物

的测定 重量法 
168ug/m

3
 

臭气浓度 
HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的

测定 三点比较式臭袋法 
10 无量纲 

挥发性有机物 
HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非

甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法                             
0.07mg/m

3
 

pH 
HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极

法 
/ 

悬浮物 
GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 

重量法 
4mg/L 

氨氮 
HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试

剂分光光度法 
0.025mg/L 

化学需氧量 
HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 

重铬酸盐法 
4mg/L 

BOD5 
HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量

(BOD5)的测定 稀释与接种法 
0.5mg/L 

总磷 
GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼

酸铵分光光度法 
0.01mg/L 

总氮 
HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过

硫酸钾消解紫外分光光度法 
0.05mg/L 

噪声 
GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排

放标准 
/ 

总有机碳*   

检验设备 

仪器名称 仪器型号 仪器编号 

智能大气/颗粒物综合采样

器 
JF-2031 TXAH-YQ-290/291/292/293 
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烟尘（气）测试仪 YQ3000 TXAH-YQ-233 

恶臭气袋采样器 / TXAH-YQ-209 

便携式酸度计 PHB-4 TXAH-YQ-064 

真空采样箱 JF-2022 TXAH-YQ-283 

声校准器 AWA6022A TXAH-YQ-316 

多功能声级计 AWA5688 TXAH-YQ-317 

手持气象站 FT-SQ5 TXAH-YQ-294 

十万分之一电子天平 GE1005-5 TXAH-YQ-006 

恒温恒湿称重系统 LB-350N TXAH-YQ-032 

气相色谱仪 GC-2090 TXAH-YQ-103 

紫外可见分光光度计 752N TXAH-YQ-033 

电热鼓风干燥箱 101-1B TXAH-YQ-010 

万分之一电子天平 GL2004B TXAH-YQ-007 

生化培养箱 SPX-80 TXAH-YQ-017 

酸式滴定管 50mL TXAH-BYQ-002 

可见分光光度计 722 TXAH-YQ-049 

   

备注 标“*”部分委托检测 

检测结论 

检测结果不予判定。 

 

 

 

检验检测专用章 

批准日期：      年    月   日 

备注 仅对本次检测结果负责 

编制人：                            审核人： 授权签字人： 
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一、有组织废气检测结果  

检测点位 DA001 废气排气筒出口 

采样日期 2025.06.13 

高度（m） 15 

内径（m） 0.30 

检测频次 1 2 3 

烟温（℃） 26 28 27 

标杆流量(Nm
3
/h) 1193 1165 1166 

样品编号 2025061213FQ001 2025061213FQ002 2025061213FQ003 

颗粒物排放浓度

（mg/m
3） 

6.0 4.3 5.4 

颗粒物排放速率

（kg/h） 
7.16×10

-3
 5.01×10

-3
 6.30×10

-3
 

备注 / 

二、无组织废气检测结果 

无组织废气现状监测气象条件 

采样日期 时间 
温度

(℃) 

大气压
(KPa) 

湿度

（RH%） 
风向 

风速
(m/s) 

总云量 低云量 
天气

状况 

2025.06.13 

12:22 33.6 101.2 42 E 1.5 2 1 

晴 13:48 34.2 100.9 40 E 1.4 2 1 

14:50 34.8 100.8 39 E 1.3 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1# 

2# 

3# 

4# 

风向 

N 
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采样日期 检测项目 样品编号 检测点位 检测浓度（ug/m
3） 

2025.06.13 颗粒物 

2025061213HQ001 1#上风向 352 

2025061213HQ002 1#上风向 320 

2025061213HQ003 1#上风向 376 

2025061213HQ004 2#下风向 407 

2025061213HQ005 2#下风向 431 

2025061213HQ006 2#下风向 417 

2025061213HQ007 3#下风向 483 

2025061213HQ008 3#下风向 458 

2025061213HQ009 3#下风向 395 

2025061213HQ010 4#下风向 429 

2025061213HQ011 4#下风向 463 

2025061213HQ012 4#下风向 446 

备注 / 

 

采样日期 检测项目 样品编号 检测点位 
检测浓度

（mg/m
3） 

平均浓度

（mg/m
3） 

2025.06.13 
挥发性有机

物 

2025061213HQ013 1#上风向 0.58 

0.69 
2025061213HQ014 1#上风向 0.80 

2025061213HQ015 1#上风向 0.67 

2025061213HQ016 1#上风向 0.72 

2025061213HQ017 2#下风向 1.13 

1.14 
2025061213HQ018 2#下风向 1.26 

2025061213HQ019 2#下风向 0.92 

2025061213HQ020 2#下风向 1.23 

2025061213HQ021 3#下风向 1.27 

1.30 
2025061213HQ022 3#下风向 1.37 

2025061213HQ023 3#下风向 1.24 

2025061213HQ024 3#下风向 1.32 

2025061213HQ025 4#下风向 1.46 

1.49 
2025061213HQ026 4#下风向 1.53 

2025061213HQ027 4#下风向 1.42 

2025061213HQ028 4#下风向 1.56 

备注 / 
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采样日期 检测项目 样品编号 检测点位 检测浓度（无量纲） 

2025.06.13 臭气浓度 

2025061213HQ029 1#上风向 ND 

2025061213HQ030 1#上风向 ND 

2025061213HQ031 1#上风向 ND 

2025061213HQ032 1#上风向 ND 

2025061213HQ033 2#下风向 14 

2025061213HQ034 2#下风向 13 

2025061213HQ035 2#下风向 11 

2025061213HQ036 2#下风向 15 

2025061213HQ037 3#下风向 10 

2025061213HQ038 3#下风向 13 

2025061213HQ039 3#下风向 15 

2025061213HQ040 3#下风向 11 

2025061213HQ041 4#下风向 12 

2025061213HQ042 4#下风向 14 

2025061213HQ043 4#下风向 11 

2025061213HQ044 4#下风向 10 

备注 “ND”表示未检出 

三、废水检测结果  

检测点位 废水排放口 

采样日期 2025.06.14 

检测频率 1 2 3 

样品编号 2025061213FS001 2025061213FS002 2025061213FS003 

pH 值（无量纲） 7.1 7.3 7.2 

样品编号 2025061213FS004 2025061213FS005 2025061213FS006 

悬浮物（mg/L） 36 25 47 

样品编号 2025061213FS007 2025061213FS008 2025061213FS009 

总磷（mg/L） 0.41 0.36 0.28 

样品编号 2025061213FS013 2025061213FS014 2025061213FS015 

BOD5（mg/L） 25.8 22.2 24.0 
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样品编号 2025061213FS016 2025061213FS017 2025061213FS018 

总氮（mg/L） 3.38 3.92 3.64 

氨氮（mg/L） 2.02 2.34 2.18 

化学需氧量（mg/L） 68 58 63 

样品编号 2025061213FS019 2025061213FS020 2025061213FS021 

总有机碳*（mg/L）    

备注 “ND”表示未检出 标“*”部分委托检测 

四、噪声检测结果 

厂 界 噪 声 检 测 结 果  

采样日期 检测项目 采样点位 采样时间 测量时段 
检测结果 

dB（A） 

2025.06.13 

噪声 

Leq dB（A） 

1#东厂界 12:29 昼间 54.0 

2#南厂界 13:00 昼间 50.7 

3#西厂界 13:16 昼间 50.4 

4#北厂界 13:35 昼间 50.7 

2025.06.14 

1#东厂界 01:16 夜间 44.6 

2#南厂界 01:28 夜间 45.0 

3#西厂界 01:40 夜间 45.6 

4#北厂界 01:53 夜间 46.5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

************报告结束************ 

 

项目区 
1# 

2# 

3# 

4# N 



  

检测报告说明 

一、报告无“资质认定标志”、“山东泰熙安环咨询服务有限公司检验检测专用章”、

骑缝章无效。 

二、报告内容有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。 

三、报告无编制人、审核人和授权签字人签字无效。 

四、未经本公司书面批准，不得复制、部分复制报告，复制报告未加盖“山东泰

熙安环咨询服务有限公司检验检测专用章”无效。 

五、对委托单位送样检测仅对样品负责，样品的真实性由委托方负责。 

六、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责，若委托单位提供信息影响检

测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。 

七、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。 

八、标注*符号的检测项目为分包项目。 

九、检测结果中 ND 表示未检出。 

十、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司

存档管理。 

十一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之

日起十五日内，向本公司提出，过期不予受理。 

 

地址：山东省淄博市周村区和平工业园一路 20 号 

电话：0533-6862068 

邮箱：13583336116@163.com 


